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Kundennummer: 40850
Auftraggeber: WVV Dabringhausen

Arnzhäuschen 56
42929 Wermelskirchen

Probenahmeort: Gäste-WC
WVV Dabringhausen
Arnzhäuschen 56
42929 Wermelskirchen

Datum/Uhrzeit der Probenahme:

Laboreingang:

Probenehmer:

Analysenzeitraum:

Probenart:

Probenahmeverfahren:

Trinkwasser nach TrinkwV

27.10.2020 / 13:15 Uhr
DIN EN ISO 19458 (K19) - Zweck a - 2006-12, Probenahme für mikrobiol.
Untersuchungen nach  Zweck a
27.10.2020 / 13:30 Uhr
27.10.2020 / 13:30 Uhr bis 11.11.2020

Frau Nicol Schmidt

Vor-Ort-Parameter
Parameter Messwert Grenzwert Einheit Prüfverfahren

8,33pH-Wert 6,50 - 9,50 3,7DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04

0,06Trübung, quantitativ NTU1,00 3,7DIN EN ISO 7027 (C2) 2000-04

klarTrübung, qualitativ 2,3DEV B4

farblosFärbung, qualitativ 3DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04

ohneGeruch 3DEV B1/2 1971

ohneGeschmack 3DEV B1/2 1971

Mikrobiologische Bestimmungen
Parameter Messwert Grenzwert Einheit Prüfverfahren

0Clostridium perfringens Anzahl/100 ml0 4,7DIN EN ISO 14189 (K24) 2016-11

0Coliforme Keime Anzahl/100 ml0 4,7DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09

0E. coli Anzahl/100 ml0 4,7DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09

0Enterokokken KBE/100 ml0 4,7DIN EN ISO 7899-2 (K15) 2000-11

0Koloniebildende Einheiten bei 22 °C KBE/ml100 4,7TrinkwV § 15 (1c)

0Koloniebildende Einheiten bei 36 °C KBE/ml100 4,7TrinkwV § 15 (1c)

Chemisch-physikalische Bestimmungen
Parameter Messwert Grenzwert Einheit Prüfverfahren

12,8Wassertemperatur bei pH-Messung °C 4DIN 38404-4 (C4) 1976-12

< 0,10Färbung, quantitativ 1/m0,50 4,7DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04

184Leitfähigkeit (25°C) µS/cm2790 4,7DIN EN 27888 (C8) 1993-11

< 0,020Aluminium mg/l0,200 7DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Das bwl ist ein durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-21408-01
aufgeführten Akkreditierungsumfang. Das bwl ist ein nach § 15 Abs. 4 TrinkwV und nach § 25 LAbfG zugelassenes Labor. Die angegebenen Messwerte
beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfobjekte. Das bwl berücksichtigt bei Aussagen zur Konformitätsbewertung/Grenzwerteinhaltung die
Messunsicherheit (MU) nicht. Bei Untersuchungen nach TrinkwV und im Rahmen der Fachmodule ist eine Berücksichtigung der MU nicht erforderlich. Die MU
kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Für die aufgeführten Grenzwerte übernimmt das bwl keine Gewähr. Die auszugsweise Vervielfältigung dieses
Prüfberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des bwl zulässig. Dieser Prüfbericht ist ohne Unterschrift gültig. Der Prüfbericht wurde genehmigt von Stefan
Karner
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n.a. = nicht auswertbar
n.b. = nicht bestimmbar
n.n. = nicht nachweisbar
Techn.MW = Technischer Maßnahmewert
WRMG = Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

1 = Grenzwert verletzt
2 = nicht akkreditiert
3 = Vor-Ort-Messung
4 = Analytik-Standort: Auf der Schanze1 42929 Wermelskirchen
5 = untersucht durch ein akkreditiertes Unternehmen
6 = wurde geändert
7 = Grenzwertgrundlage: Trinkwasserverordnung
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